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Darstellung der Raumabschließenden bzw. trennenden Bauteilfunktionen

FH (RS) - Tür
(feuerhemmender, rauchdicht- und selbstschließender Abschluss, FWF von 30 Min.)

Öffnung zur Rauchableitung im Fahrschacht
(mit freiem Querschnitt)Richtungsangabe für Rettungsweg

Rettungsweg / Notausgang

1.RW

2.RW 2. Rettungsweg

1. Rettungsweg

FH - Feuerhemmendes Bauteil
(Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Min.)

Notausstiegsfenster gem.
§37 (5) BauO NRW 2018
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Öffenbares Fenster
(mit freiem Querschnitt; Fassadenöffnung)

dichtschließende Tür
(3-Seitig umlaufende Dichtung)

feuerhemmende Verglasung
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Schnitt B-B
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Schnitt C-C
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Therapieraum
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Mehrzweckraum
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R.13 Aufwärm- und
Beikochküche

vorh. Gelände vorh. Gelände

vorh. Gelände
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STRUKTURFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT
ESCHWEILER MBH & CO.KG
JOHANNES-RAU-PLATZ 1
52249 ESCHWEILER

NEUBAU EINER FÜNFGRUPPIGEN KINDERTAGESSTÄTTE
MIT 10 STELLPLÄTZEN
DECHANT-KIRSCHBAUM-STRAßE 1
52249 ESCHWEILER

19010:   KITA DECHANT-KIRSCHBAUM-STR. ESCHWEILER
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