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Wasser DN 400 (Regionetz) 

Gas (Regionetz)  

Fernmelde (Telekom/Unitymedia) 

vorh. MW-Kanal 

gepl. MW-Kanal 

Wasser (Regionetz) 

Fernmelde (Telekom/Unitymedia) 

Strom Niederspannung (Regionetz) 

Strom Mittelspannung (Regionetz) 

Fernmelde (Netcologne) 

Fernmelde (Telekom) 

Strom Niederspannung (Regionetz) 

Wasser (Regionetz) 

Baum bereits gefällt!
(Wurzelstock noch
vorhanden) 
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Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister 
Amt für Tiefbau, Grünflächen
und Baubetriebshof 

Friedhofsweg, Wilhelminenstraße 

66 - AMT FÜR TIEFBAU, 
       GRÜNFLÄCHEN UND BAUBETRIEBSHOF 

ESCHWEILER, DEN ............................................. 

661 - KANALBAU   

ESCHWEILER, DEN ............................................. 

I.A. .............................................
HERR NEUBERT
ABTEILUNGSLEITER 

661 - KANALBAU 

ESCHWEILER, DEN ............................................. 

I.A. .............................................
HERR NIEßEN
SACHBEARBEITER 

I.A.  

.............................................
HERR VOGELHEIM
AMTSLEITER 

Lageplan 2 - Kanalbau 
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30 33 380
D 196.26
S 192.80 

30 33 370
D 196.24
S 193.57 

Anschluss SK
DN 150, 7.5m
Haus-Nr. 19 

Anschluss SK
DN 150, 8.0m
Haus-Nr. 21 

Anschluss SK
DN 150, 8.4m
Haus-Nr. 23 

Anschluss SK
DN 150, 8.1m
Haus-Nr. 25 

Anschluss SK
DN 150, 9.4m
Haus-Nr. 27 

Anschluss SK
DN 50 

Anschluss SK
DN 100 
(Fallrohr) 

Anschluss SK
DN 30 

Anschluss SK
DN 30 

Anschluss SK
DN 30 

Anschluss SK
DN 50 Anschluss SK

DN 50 

Anschluss SK
DN 50 

Anschluss SK
DN 50 

Anschluss SK
DN 50 

Anschluss SK
DN 50
(Fallrohr) 

Angebohrter
Anschluss
verdeckelt
DN 150 

Angebohrter
Anschluss
verdeckelt
DN 150 

Anschluss SK
DN 150, 16.0m
Haus-Nr. 29-31 

Anschluss SK
DN 150, 10.6m
Haus-Nr. 206 

Anschluss SK
DN 150, 4.9m
Senke 

Angebohrter
Anschluss
verdeckelt
DN 150 

Angebohrter
Anschluss
verdeckelt
DN 150 

Angebohrter
Anschluss
verdeckelt
DN 150 

Anschluss SK
DN 150, 5.6m
Senke 

Anschluss SK
DN 150, 7.9m
Senke 

Anschluss SK
DN 150, 3.1m 
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Anschluss SK
DN 150/200, 12.2m 

35 

Anschluss SK
DN 150, 5.6m
Senke 

34 
Anschluss SK
DN 150, 16.3m
Haus-Nr. 45-47 

38 

Anschluss SK
DN 150, 10.6m
Haus-Nr. 49-51 

41 

Schadensklassifizierung: 
 
Die dargestellte Schadensklassifizierung der
Grundstücksanschlüsse erfolgte anhand des
NRW-Bildreferenzkataloges "Private Abwasserleitungen"
gemäß SüwVO Abw NRW, in Anlehnung an die
Schadenskodierung nach DIN EN 13508-2 in
Verbindung mit DWA-M 149-2 sowie der Beschreibung
der Schadensklassen gemäß DIN 1986-30. 

Schadensklasse A  (große Schäden) 

Fallrohr 

laufende Nummer Kanalanschluss aus Sanierungskonzept 

Grundstücksanschlüsse (Bestand) 

Schadensklasse B  (mittelgroße Schäden) 

Schadensklasse C  (Bagatellschäden) 

keine Schäden 

Anschlüsse vorhanden, jedoch keine weitere
Betrachtung für die Planung 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den
Plänen enthaltenen Leitungsangaben unverbindlich sind
(nachrichtlich übernommen aus Unterlagen der
Versorgungsbetriebe, Stand 12/2018).
Für Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. 
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DN400PVC-U  51.0m  15.0 ‰ 

vorhandene Versorgungsleitungen 

54.82 m - DN 300 B - 14.4 ‰ 


